
KELAS ORANG
KOMPETEN

 SYARAT-SYARAT MINIMUM 
KELULUSAN AKADEMIK CALON 

 PENGALAMAN CALON

Jurutera Gas
(JG)

Pemegang ijazah atau kelulusan
yang setaraf dengan ijazah dalam
kejuruteraan*
Jurutera Profesional yang
berdaftar dengan Lembaga
Jurutera di bawah Akta
Pendaftaran Jurutera 1967. 

 2 tahun pengalaman bekerja
dalam kerja talian paip gas atau
sistem perpaipan gas.

 Penyelia
Kejuruteraan Gas

(PKG) 

Calon memiliki ijazah atau
diploma dalam kejuruteraan. *

Jurugegas Gas
Kelas I
(JGG I) 

Calon ialah pemegang Perakuan
Kekompetenan sebagai JGG II. 

 1 tahun pengalaman bekerja
sebagai pembantu kepada JG, PKG
atau JGG I dengan menyenggara,
mengendali atau mengawal talian
paip gas atau sistem perpaipan
gas. 

Jurugegas Gas
Kelas II
(JGG II)

Calon ialah pemegang Perakuan
Kekompetenan sebagai JGG III. 

 2 tahun pengalaman bekerja
sebagai pembantu kepada JG, PKG
atau JGG I atau JGG II dengan
menyenggara, mengendali atau
mengawal talian paip gas atau
sistem perpaipan gas. 

Jurugegas Gas
Kelas III
(JGG III)

Calon perlu mempunyai kelulusan
pendidikan yang sesuai yang
ditentukan oleh panel. 

 1 tahun pengalaman bekerja
dengan talian paip gas atau sistem
perpaipan gas dengan Kontraktor
Gas atau di institusi akademik
yang diiktiraf atau Jabatan
Kerajaan atau agensi. 

PERANAN ORANG KOMPETEN PERANAN ORANG BERTANGGUNGJAWAB

PEPASANGAN BARU
Meneliti dan mengendors lukisan rekabentuk.
Menjalankan atau menyelia kerja berkaitan mengikut
standard dan mengendors perakuan siap (Borang B).
Menjalankan ujian dan mengendors perakuan ujian
(Borang C).
Menjalankan atau menyelia kerja pemasangan,
pembaikan atau penyenggaraan talian paip atau
sistem perpaipan gas.

PEPASANGAN SEDIA ADA
Membuat pemeriksaan, pengujian dan memperakui
pepasangan gas.
Menyelia kerja penggalian berhampiran talian paip
bawah tanah.
Orang Kompeten memaklumkan  kepada Orang
Bertanggungjawab sekiranya terdapat sebarang
perubahan dan pembaikan pada sistem perpaipan gas
dan pada situasi kecemasan.

TUGAS UTAMA
Memastikan sistem perpaipan atau talian paip gas itu kekal
boleh dikenalpasti selama ia digunakan untuk menghantar gas.
Memastikan sistem disenggara dengan baik dan cekap dengan
mematuhi piawaian keselamatan setiap masa untuk mencegah
berlakunya bahaya dan kemalangan.
Hadir semasa pemeriksaan dibuat dan memberikan bantuan
sebagaimana yang dikehendaki oleh Suruhanjaya Tenaga dalam
notis pemeriksaan.
Menyimpan buku rekod penyenggaraan dan pembaikan yang
dijalankan atas pepasangan gas.
Memastikan orang yang terlibat dalam penyenggaraan yang
berkaitan dengan pepasangan gas atau kelengkapan gas
dilindungi secukupnya dari bahaya.

SEKIRANYA BERLAKU KEBOCORAN GAS
Mengambil langkah segera dengan menutup bekalan gas jika
mengesyaki kebocoran gas ke dalam premis.
Memaklumkan segera kepada pemegang lesen jika kebocoran
gas berterusan ke dalam premis selepas bekalan gas ditutup.
Memastikan semua langkah-langkah keselamatan dipatuhi dan
tidak membahayakan keselamatan harta dan orang awam
sebelum bekalan gas disambung semula.

SYARAT-SYARAT UNTUK MEMOHON PERAKUAN
ORANG KOMPETEN GAS

Warganegara Malaysia
Berumur 18 tahun dan ke atas
Boleh bertutur dan menulis dalam  bahasa kebangsaan  

Siapakah yang boleh memohon sebagai orang kompeten? Apakah jenis peperiksaan yang perlu diduduki?

 secara Bertulis dan juga secara  Lisan (temuduga).

Apakah kelas orang kompeten yang boleh dimohon?

Peranan Orang Kompeten dan Orang Bertanggungjawab adalah seperti berikut:- 

Fi peperiksaan bagi perakuan kekompetenan

KELAS ORANG KOMPETEN FI PEPERIKSAAN  

Jurutera Gas RM 150.00

Penyelia Kejuruteraan Gas RM 100.00

Jurugegas Gas Kelas I, II, III RM 50.00

Cara memohon perakuan kekompetenan

Mengisi borang JG 1 iaitu Borang Permohonan
sebagai Orang Kompeten Gas secara dalam
talian pada laman sesawang oas.st.gov.my 

Maklumat lanjut:

*Ijazah/diploma dalam kejuruteraan gas, mekanikal, awam, kimia, petroleum,
bahan api, elektrik, perlombongan, industri atau pengeluaran daripada universiti
atau institusi yang diiktiraf atau apa-apa ijazah kejuruteraan yang diiktiraf oleh
Suruhanjaya -Peraturan 97 & 98 (Peraturan-Peraturan Bekalan Gas 1997)


